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Legenda opraw: OZNACZENIA:
1 OPRAWA AWARYJNA o o B )
9 OPRAWA LED 29W 3650Lm 4000K _HNO — istniejgca rozdzielnica gtowna czesci budynku
3 OPRAWA LED 42W 5480Lm 4000K Q S@@% D Czestochowa, ul. Bor 180
4 OPRAWA 1X70W 4000K 6850 LM www.neon.net.pl 42-202 Czestochowa
5 OPRAWA 40W 4905 Lm 1180mm 4000K 40W neon@neon.net.pl tel fax: +48 +34 3245161
6 OPRAWA LED 4000K 40W 5260 LM Inwestor: Gmina Starozreby, 09-440 Starozreby, ul. Plocka 18
7 OPRAWA LED 4000K 40W 5260 LM Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
8 OPRAWA LED 4000K 48W 6084 LM Branza: Elektryczna
9 OPRAWA LED 4000K 56W 6780 LM Dokumentacja technicza w celu realizacji kompleksowych zadan zwigzanych
OSWIETLENIE EWAKUACYJINE - KIERUNKOWE z poprawg wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej
w budynkach uzytecznosci publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeraciji
Ptockiej w ramach projektu pn. ,Wspoétpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeracji Ptockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego
Temat: przez Zwigzek Gmin Regionu Ptockiego i wspéffinansowanego przez Unie Europejska
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
Obiekt: Zaktad Gospodarczy przy Urzedzie Gminy Starozreby, ul. Zwirki i Wigury 11,
dziatka nr ewid. 818 819/1 Obreb: Starozreby, Jedn. ewid.: 141914_2
Projektowat: | mgr inz. Grzegorz Drelich K aatn | hedanot | v 2015
Opracowat: | mgr inz. Damian Olszewski %MM@HM V 2015
Sprawdzit: | mgr inz. Jan Kostrzanowski A e a2l oero M_MMM_WM V 2015
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