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OZNACZENIA:

czujnik temperatury wody zasobnika CWU
czujnik temperatury zewnetrznej
requlator pogodowy kotta, zas. 230V
pompa elektroniczna 230V, 40W

pompy elektroniczne 230V, 75W

instalacji kanalizacyjnej

Podfqczenie do istnie
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Zeliwo 0,075
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zawor trojdrogowy z sifownikiem 230V

liczniki ciepta ultradzwiekowe z wyjsciem Mbus

K

— — Przewdd zasilajgey YLYzo 750V, ilos¢ zyt i przekr6j w.g oznaczenia

kociol na biomase, 230V, 0,9kW

— — — — Przewdd czujnikowy LIYCY 3x1,0mm?2

— -+ — — Przewdd sygnalizacyjno—sterowniczy LIYCY 3x1,5mm2

@xogo* na biomase z podajnikiem o mocy 15 kW o poborze prqdu 0,9 kW-1szt.

@ Zawér bezpieczenstwa 17 cisnienie otwarcia 1,5 bar a=0,54 —1szt.

Zabezpieczenie termiczne instalacji 3/4" dla kotta o mocy do 100 kW —1szt.

Pompa elektroniczna C.0. V=0,4m3/h i H=2m, pobdr mocy 40 W—1szt.

Pompa elektroniczna C.0. V=0,8m3/h i H=3m, pobér mocy 75 W-2szt.

Zawér tréjdrogowy Dn 25 Kvs=6,8 m3/h z sitownikiem (requlacja 3—punktowa, 230 V) —1szt.
Regulator pogodowy kotta obsfugujqcy 2 obiegi pompowe i jeden meiszacz—1szt.
Naczynie wzbiorcze do C.0. o pojemnosci 140! 6bar —1szt.
Zmigkczacz/demineralizator wody grzewczej —1szt.

Zawor odcinajqey Dn25— 6szt.

Filtr siatkowy kolnierzowy Dn25—1szt.

Zawor zwrotny kofnierzowy Dn25-1szt.

Zawdr odcinajqcy gwintowany Dn25-2szt.

Filtr siatkowy gwintowany Dn25 —1szt.

Zawdr zwrotny gwintowany Dn25—1szt.

Rodzielacz Dn65 z izolacjq 1,5m —2szt.

Zawdr odcinajqcy gwintowany Dn25-7szt.

Zawdr spustowy gwintowany Dn20-5szt.

Filtr wody Dn25 —1szt.

Wodomierz Dn 20 z wyjsciem mbus komplet—2szt.

Zawbdr antyskazeniowey CA $25-1szt.
Zawbdr antyskazeniowey CA ¢15-1szt.
Zawor

zwrotny gwintowany Dn25-1szt.

Zawor ze ztqczkq do weza —1szt.

Zlew stalowy—1szt.

Studzienka schladzajgca z kregu betonowego #500—1szt.
Pompa ptywakowa —Tszt.

Zasobnik o pojemnosci 120 | z wezownica o pow. 0,75 m2-1szt.
Naczynie wzbiorcze do C.W.U o pojemnosci 121 6bar —1szt.
Zawér bezpieczehstwa 1/2” cisnienie otwarcia 6 bar a=0,54 —1szt.

Zawor antyskazeniowey EA $25-1szt.
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Licznik ciepta Dn 25 V=0,8 m3/h z wyjsciem mbus komplet —2szt.

Czestochowa, ul. Bér 180
42-202 Czestochowa
tel./fax: +48 +34 3245161
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Inwestor: Gmina Starozreby, 09-440 Starozreby, ul. Plocka 18

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Faza:

Branza: Elektryczna

Dokumentacja technicza w celu realizacji kompleksowych zadan zwigzanych

z poprawg wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepinej

w budynkach uzytecznosci publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeraciji
Plockiej w ramach projektu pn. ,Wspdtpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeraciji Plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego
przez Zwigzek Gmin Regionu Ptockiego i wspéifinansowanego przez Unie Europejska
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Obiekt: Zaktad Gospodarczy przy Urzedzie Gminy Starozreby, ul. Zwirki i Wigury 11,
dziatka nr ewid. 818 819/1 Obreb: Starozreby, Jedn. ewid.: 141914_2

Temat:

SLK/0605/POOE/04 specjalnosc¢
bl V 2015

Projektowat: | mgr inz. Grzegorz Drelich

SLK/IE/1421/02 elektryczna
V 2015

Opracowat: | mgrinz. Damian Olszewski

elektryczna

UAN-VIII-7342/156/94

specjalnos¢
SLK/IE/1552/02 V 2015

specjalnos¢
elektryczna

Sprawdzit: mgr inz. Jan Kostrzanowski

Nr rysunku

Skala
: E8
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